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Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR 

Die Verifizierungsunterlagen sind vollständig und weichen nur aufgrund Änderungen in der ersten 

Verifizierung vom Projektbeschrieb ab. Aus Sicht der VVS braucht es keine erneute Validierung. 

Es wurden 2 CRs und 3 CARs gestellt und abgeschlossen. Es existieren keine FARs zu diesem 

Projekt. 

 

Die Verifizierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Projekt oder Programm mithilfe des 

Monitoringberichts, aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1 und der 

Anlagenbesichtigung (am 1.4.2021) gemäss den Vollzugs-Mitteilungen UV-13151 (8. Version, 2022) 

und UV-20012 des BAFU verifiziert wurde: 

 

0130 Wärmeverbund ab ARA, Küsnacht ZH 

 

Die Evaluation des Projekts oder Programms hat folgende Emissionsverminderung ergeben:  

 

 [t CO2eq] Bemerkung 

Insgesamt erzielte 

Emissionsverminderung3  

Jahr 2021: 755 

Jahr 2022: 880 

- 

Davon 

Emissionsverminderungen die 

laut Abschnitt 3.2 besonders 

zu berücksichtigen sind  

keine  - 

Emissionsverminderungen die 

von der Verifizierungsstelle 

zur Ausstellung empfohlen 

werden [t CO2eq] 

Jahr 2021: 755 

Jahr 2022: 880 

- 

 

 

Für das nächste Monitoring empfiehlt die Verifizierungsstelle die folgenden Forward Action Request 

(FAR): 

 

Es gibt keine FARs zu diesem Projekt 

 

 

 Name, Telefon und 

E-Mail-Adresse 

Ort und 

Datum: 

Unterschriften  

Fachexperte Quirin Oberpriller 

+41 44 205 95 20 

quirin.oberpriller@infras.ch 

Zürich,  

30.06.2023  

Unterstützung 

Fachexperte 

David Giger 

+41 44 205 95 58, 

david.giger@infras.ch 

Zürich,  

30.06.2023 

 

 
1 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
2 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
3 Im Folgenden wird unter dem Begriff «Emissionsverminderung» auch die vermehrte Speicherung von Kohlenstoff verstanden. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine Nennung beider Konzepte verzichtet, es sei denn, eine Unterscheidung ist 
explizit notwendig. 
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Qualitätsverantwortlicher Stefan Kessler 

+41 44 205 95 10, 

stefan.kessler@infras.ch 

Zürich,  

30.06.2023  

Gesamtverantwortlicher Jürg Füssler 

+41 44 205 95 37, 

juerg.fuessler@infras.ch 

Zürich,  

30.06.2023  
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1 Angaben zur Verifizierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

 

Version und Datum der 

Projektbeschreibung 
Version 5, 16.10.2015 

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

Version 1, 27.04.2015 

Version und Datum des 

Monitoringberichts 

Version 3, 08.05.2023 

Verfügung Eignungsentscheid: 

Datum 

22.10.2015 

Ortsbegehung: Datum Ortsbegehung wurde am 01.04.2021 durchgeführt (Siehe 
Verifizierungsbericht vom 17.06.2021) 

 

Verwendete Liste der 

abgabebefreiten Unternehmen: 

Stand 

31.01.2023 

 

Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 

aufgeführt. 

 

 

1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 

 

Ziel der Verifizierung 

• Prüfung, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die Anforderungen von Art. 5 

CO2-Verordnung erfüllen 

• Prüfung, ob Angaben zum tatsächlich umgesetzten Projekt vollständig und konsistent sind 

• Prüfung der korrekten Erhebung und Darstellung aller relevanten Daten gemäss 

Monitoringkonzept  

• Prüfung der während des Monitorings verwendeten Messeinrichtungen  

• Prüfung, dass die verwendeten Technologien, Anlagen etc. dem Monitoringkonzept 

entsprechen 

• Prüfung der Berechnung der tatsächlich erzielten Emissionsverminderung. 

 

Beschreibung der gewählten Methoden 
Die Prüfung erfolgte gemäss den derzeit aktuellen Vollzugs-Mitteilungen UV-1315 und UV-2001 des 
BAFU. Allenfalls berücksichtigte projektspezifische Unterlagen sind in Anhang A1 aufgelistet. 

 

Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

Die Verifizierung wurde in folgenden Schritten durchgeführt: 

• Zusendung aller Daten und Unterlagen inkl. Monitoringbericht und Dokumentation der 

relevanten Inputparameter durch Gesuchsteller 

• Sichtung der Daten, Vollständigkeitsprüfung 

• Zwei Runden Checkliste und kommentierte Version Monitoringbericht an Gesuchsteller 

• Rückmeldung Gesuchsteller 

• Entwurf Verifizierungsbericht (inklusive Checkliste) an Gesuchsteller 

• Rückmeldung Gesuchsteller 

• Definitive Version Verifizierungsbericht (inklusive Checkliste) an Gesuchsteller 
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Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 

Die von der Kontaktperson eingereichten Dokumente wurden von drei Personen begutachtet (Quirin 

Oberpriller – Projektleitung, David Giger – Unterstützung Fachexperte, Stefan Kessler – 

Qualitätssicherung). Die an die Kontaktperson gerichteten Listen in Form der Checkliste mit 

CR/CAR/FAR sowie der Bericht wurden von der Prüfstelle erstellt und jeweils einer internen 

Qualitätssicherung unterzogen. Ferner wurden kritische und zentrale methodische Fragestellungen im 

Prüfteam intern diskutiert und die Qualitätsanforderungen an die Robustheit der Methodik und 

Detaillierung der Dokumentation festgelegt. 

 

 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 

BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen (INFRAS AG) die Verifizierung 

dieses Projekts (0130 Wärmeverbund ab ARA, Küsnacht ZH). 

 

Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 

von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 

(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 

Projekte, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind (vgl. VoMi 

VVS, Kap. 4.1). 

 

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 

· keine Projekte oder Programme zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren 

Entwicklung4 sie beteiligt war; 

· bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts oder eines Programms keinen Fachexperten, 

Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an 

der Entwicklung desselben Projekts beteiligt war; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 

Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts oder 

Programms beteiligt gewesen ist; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Validierung 

einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der letzten Verifizierung des Projekts oder 

Programms beteiligt gewesen ist; 

· keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 

Entwicklung vom gleichem Projekttyp beteiligt war5; 

· keine Projekte oder Programme für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine 

Beratung oder ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung 

durchgeführt6 oder für die sie eine Beratung im Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK 

durchgeführt hat7; 

· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 

sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 

 
4 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 

5 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte 
hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 für den Auftraggeber x validieren. 

6 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 

7 PEIK - die professionelle Energieberatung für Ihr KMU (energieschweiz ch)  
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betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 

Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 

Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 

Anforderungen erfüllen. 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-

fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 

Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 

Beratern unabhängig sind. 

 

 

 

1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Die Informationen, die im Rahmen der Validierung von INFRAS verwendet wurden, stammen vom 

Auftraggeber oder aus Quellen, die INFRAS als zuverlässig einstuft. INFRAS kann jedoch in keiner 

Weise verantwortlich oder haftbar gemacht werden für die Genauigkeit, die Richtigkeit, Vollständigkeit, 

Aktualität oder Angemessenheit der verwendeten Informationen und die von INFRAS auf dieser Basis 

erstellten Produkte, Berichte und Schlussfolgerungen. INFRAS lehnt jegliche Haftung ab für Fehler 

und deren direkte oder indirekte Folgen im Rahmen der bereit gestellten Informationen, den von 

INFRAS erstellten Produkten, den gezogenen Schlüssen und getätigten Empfehlungen. 
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im gesamten Dokument konsistent angegeben 

(Deckblatt und formale Angaben).  

2.3.5  

 

Der Gesuchsteller ist korrekt identifiziert und identisch 

mit dem Gesuchsteller, der die validierte Projekt-

/Programmbeschreibung eingegeben hat, bzw. 

Änderungen zum Gesuchsteller sind nachvollziehbar 

und ausreichend begründet. 

 X  

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 

Projekt-/Programmbeschreibung sind im Monitoring-

bericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) 

dokumentiert und nachvollziehbar beschrieben 

(Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der Anpassungen 

soll in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft 

werden). 

 X  

2.3.7  

 

FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten 

Verfügung zur Bescheinigung der erzielten 

Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des 

Monitoringberichts vollständig aufgeführt (Hinweis: 

Die inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den 

jeweiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

 X  

 
 
Die Angaben des Monitoringberichts, die für diesen Abschnitt relevant sind, sind korrekt und stimmen 
mit dem Projektantrag überein.  
 
Es gibt keine weiteren CR, CAR oder neuen FAR zum Abschnitt.  
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A1 Liste der verwendeten Unterlagen 
 

• Monitoringbericht (Datum und Version gemäss Angaben in Tabelle im Abschnitt 1.1) 

 

• Verfügung vom 25.08.2021 über die Ausstellung von Bescheinigungen für die Monitoringperiode 

01.10.2019-31.12.2020 (0130_MP2019-2021_VF_sig.pdf) 

 

• Verifizierungsbericht zur Verifizierung 2019-2020, Version 1.1 vom 17.06.2021 

(Verifizierungsbericht_0130 Wärmeverbund ab ARA_1 Zyklus.pdf) 

 

• Projektantrag, Version 5 vom 16.10.2015 

(0130_Waermeverbund_ab_ARA_Kuesnacht_ZH.pdf)  

 

• Validierungsbericht, Version 1 vom 27.04.2015  

(20150427_Validierungsbericht-1.pdf) 

 

• Verfügung Eignungsentscheid vom 22.10.2015  

 

• Validierung und Verifizierung von Projekten und Programmen zur Emissionsverminderung im 

Inland. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 3. 

Ausgabe, Juni 2022 

 

• Projekte und Programme zur Emissionsverminderung im Inland. Ein Modul der Mitteilung des 

BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. Zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs zur 

Registrierung gültige Version (2020).   
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A2 Frageliste zur Verifizierung  
 

Clarification Request (CR) 

 

CR 1 Erledigt  JA 

3.5.1 Die Angaben zu den bisher erzielten Emissionsverminderungen und ex-ante erwarteten 

Emissionsverminderungen sind pro Kalenderjahr ausgewiesen.  

Frage (19.06.2023) 

Zu Monitoringbericht, Kapitel 6.1: Was ist die Quelle der ex-ante erwarteten 

Emissionsverminderungen, die in der Tabelle aufgeführt sind? Wir haben diese in der 

Projektbeschreibung nicht gefunden.  

Antwort Gesuchsteller (22.06.2023) 

Die ex-ante Emissionsverminderungen sind gemäss den Angaben auf der Homepage von KLIK. Diese 

wurden nach der ersten Verifizierung nach groben Abschätzungen der möglichen Anschlüsse nach 

unten korrigiert. Der angepasste KLIK-Vertrag (Nov. 2022) haben wir sogar noch mit tieferen Werten 

abgeschätzt. Wenn gewünscht, können wir als ex-ante auch die aktuellen Werte des KLIK-Vertrages 

eintragen. Es ist sehr schwierig abzuschätzen, wann welcher Kunde sich ans Netz anschliesst und vor 

allem wieviel Gas eingesetzt werden muss (bei Ausfällen der WP, etc.) und dementsprechend 

verändert sich die CO2-Reduktion. 

Fazit Verifizierer 

Die ex-ante Einschätzungen der Emissionsverminderungen sind aufgrund vielfältiger 

Unsicherheitsquellen schwierig einzuschätzen. Die Anpassungen sind somit in Ordnung.  

Der CR ist abgeschlossen. 

 

CR 2 Erledigt  JA 

3.3.9 Alle dynamischen Parameter (aus den Formeln zur Berechnung der 

Emissionsverminderungen) sind vollständig aufgeführt und belegt (Datenquelle/Beleg in 

Anhang A5) 

Frage (19.06.2023) 

Gemäss Anhang A5 wurde seit Anfang 2021 der Wert des Stromzählers der Wärmepumpe nicht mehr 

erfasst. 

a) Wie wurde QEl,Proj  für die Jahre 2021 und 2022 bestimmt? 

b) Wie wurde der Parameter JAZ bestimmt? 

Antwort Gesuchsteller (22.06.2023) 

a) Der QEl,Proj wurde aus dem Leitsystem der Wärmepumpe ausgelesen. 

b)  Die JAZ wurde mit dem entsprechend ausgelesenen QEl,Proj -Wert berechnet. 

Der Wert des Zählers QEl,Proj sollte ab Mitte 2023 wieder erfasst werden. Für die Plausibilisierung sollte 

aus unserer Sicht der Leitsystem-Wert ebenfalls genügen. Der Wert ist ja nicht abrechnungsrelevant.  

 

Rückfragen Verifizierer (26.07.2023 

Rückfragen zum Stromzähler Wärmepumpe.  

-Stammt der Wert aus dem Leitsystem vom internen, ungeeichten Zähler der Wärmepumpe?  

-Beinhaltet dieser Wert aus dem Leitsystem alle relevanten Stromverbraucher (Umwälzpumpen etc.)? 
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Corrective Action Request (CAR) 

 

CAR 1 Erledigt  JA 

3.3.9 Alle dynamischen Parameter (aus den Formeln zur Berechnung der 

Emissionsverminderungen) sind vollständig aufgeführt und belegt (Datenquelle/Beleg in 

Anhang A5) 

Frage (19.06.2023) 

Zu Monitoringbericht, Kapitel 4.3.2:  

a) Bitte im Sinne einer Stichprobe die Belege der (vierteljährlichen) Nutzwärmemessungen für die 

Jahre 2021 und 2022 der folgenden Adressen nachliefern:  

•   

•  

b) Der Eichungsnachweise der Wärmezähler gemäss Anhang 5.1 der ersten Verifizierung ist aus dem 

Jahr 2016 und somit vermutlich nicht mehr gültig. Bitte einen aktuellen Nachweis nachliefern, welcher 

die gültige Eichung der eingesetzten Wärmezähler bestätigt. 

Antwort Gesuchsteller (22.06.2023) 

a) Die je acht Quartals-Belege finden Sie im Anhang A5.1-8 für  und A5.9-16 für  

 

b) Der im Anhang 5.1 der ersten Verifizierung abgegebene Beleg ist ein gültiges Zulassungszertifikat 

für den von uns eingesetzten Wärmezähler. In der Beilage dieses Zertifaktes (Seite 2) steht unter 

Punkt 1.3 der Auflagen, dass die Zähler bei Kamstrup geeicht werden und mit einem Jahreszahl-

Stempel versehen werden. Unser Fernwärmeprojekt ist 2018 in Betrieb genommen worden und daher 

haben die ersten Wärmezähler den Stempel 2018. Diese sind somit 5 Jahre gültig. 2023 erfolgen die 

ersten Nacheichungen resp. Ersatz der Zähler von 2018 (6 Stück).   

Fazit Verifizierer 

Antwort Gesuchsteller (27.06.2023) 

Im Leitsystem werden vier Leistungswerte erfasst (Hochdruckverdichter, Niederdruckverdichter, 

Lüftungsaggregate und Hilfsbetriebe) mittels Janitza-Messgeräten. 

Wir haben alle diese vier Leistungswerte (Stundenwerte) über das Jahr zusammengezählt. Dies ergibt 

den gesamten Stromverbrauch. 

Damit sollten alle relevanten Stromverbraucher der WP erfasst sein. 

 

Fazit Verifizierer: 

Die Strom-Messung ist zwar für den Wärmeverbund nicht abrechnungsrelevant, aber ein relevanter 

Monitoringparameter für das Kompensationsprojekt, da der Strom zu Projektemissionen führt.  

Die vorrübergehende ungeeichte Strom-Messung durch das Leitsystem der Wärmepumpe ist für den 

Verifizierer trotzdem akzeptabel, da auch ungeeichte Stromzähler in der Regel relativ genau sind. Die 

Projektemissionen aus dem Stromverbrauch betragen rund 40 tCO2. Bei einer Ungenauigkeit des 

Stromzählers von ±5% beträgt die Ungenauigkeit daher ±2 tCO2. Dies ist im Vergleich zu den 

gesamten Emissionsreduktionen sehr gering.  

Zudem werden alle relevanten Stromverbraucher erfasst. 

Für die Zukunft ist wieder mit einer geeichten Strom-Messung zu rechnen.  

Der CR ist somit abgeschlossen. 
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a) Die Stichproben der Abrechnungen stimmen mit den angegeben jährlichen Wärmeverbräuchen 

überein. 

b) Die Erklärung ist in Ordnung. Eine Erneuerung der Zertifikate ist erst im Jahr 2023 fällig.  

Der CAR ist abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

Forward Action Request (FAR) die im verifizierten Monitoringbericht berücksichtigt werden 

mussten und deren Umsetzung  

 

Es gibt keine FARs. 

CAR 2 Erledigt  JA 

3.5.1 Die Angaben zu den bisher erzielten Emissionsverminderungen und ex-ante erwarteten 

Emissionsverminderungen sind pro Kalenderjahr ausgewiesen.  

Frage (19.06.2023) 

Zu Monitoringbericht, Kapitel 6.1: Bitte in der Tabelle alle relevanten Kalenderjahre eintragen, d.h. für 

die Jahre 2019-2022 und nicht nur für die Jahre 2021-2022. Dies ermöglicht einen Vergleich mit den 

Vorjahren. 

Antwort Gesuchsteller (22.06.2023) 

Der Monitoringbericht wurde unter Kapitel 6.1 entsprechend mit den Jahren 2019 und 2020 ergänzt. 

Fazit Verifizierer 

Die Anpassungen wurden umgesetzt. 

Der CAR ist abgeschlossen. 

CAR 3 Erledigt  JA 

3.4.1 Die Berechnungen der erzielten Emissionsverminderungen sind nachvollziehbar 

dokumentiert (im Anhang A6 des Monitoringberichts). 

Frage (19.06.2023)  

Gemäss CAR 1 der ersten Verifizierung ist das Startjahr des Absenkpfades 2018. Im aktuellen 
Anhang A5, Blatt «Monitoringbericht», Zeilen 47 bis 54 wird allerdings in den Formeln das Startjahr 
2017 verwendet. Bitte anpassen. 

Antwort Gesuchsteller (22.06.2023) 

Entschuldigen Sie, da habe ich Ihnen ein falsches resp. altes Dokument gesendet. In der Beilage 

finden Sie das aktuelle Dokument (Anhang A5 Monitoring Kuesnacht 2019_2022.xlsx) in welchem das 

Startjahr 2018 eingetragen ist. 

Fazit Verifizierer 

Die Anpassungen wurden umgesetzt. 

Der CAR ist abgeschlossen. 




